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1 Dokument
Dieses Dokument ist die Originalversion.
Herausgeber Kibler Group, Fritz Kiibler GmbH
Schubertstralle 47
78054 Villingen-Schwenningen
Germany
www.kuebler.com
Ausgabedatum 09/2020
Sprachversion Deutsch ist die Ausgangssprache
Copyright ©2020, Kibler Group, Fritz Kiibler GmbH

Rechtliche Hinweise

Samtliche Inhalte dieses Dokumentes unterliegen den Nutzungs- und Urheberrechten der Fritz
Kubler GmbH. Jegliche Vervielfaltigung, Veranderung, Weiterverwendung und deren Publikatio-
nen sowie deren Verdéffentlichung im Internet, auch in Ausziigen, in anderen elektronischen
oder gedruckten Medien, bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Fritz
Kubler GmbH.

Die in diesem Dokument genannten Marken und Produktmarken sind Warenzeichen oder ein-
getragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften und technische Da-
ten stellen keine Garantieerklarung dar.
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2 Aligemeine Hinweise

Lesen Sie dieses Dokument sorgfaltig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten, es

. montieren oder in Betrieb nehmen.
.\? >

2.1 Zielgruppe

Das Gerat darf nur von Personen projektiert, installiert, in Betrieb genommen und instandgehal-
ten werden, die folgende Befahigungen und Bedingungen erfiillen:

» Technische Ausbildung.
» Unterweisung in den giiltigen Sicherheitsrichtlinien.
 Standiger Zugriff auf diese Dokumentation.

2.2 Verwendete Symbole / Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort GEFAHR
warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr fiir das Leben und die
Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises flihrt zu Tod oder
schwersten Gesundheitsschaden.

A WARNUNG Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort WARNUNG
warnt vor einer moglicherweise drohenden Gefahr fir das Leben und
die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises kann zu Tod oder
schweren Gesundheitsschaden fuhren.

A VORSICHT Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort VORSICHT
warnt vor einer maoglicherweise drohenden Gefahr fiir die Gesundheit
von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises kann zu leichten
oder geringfligigen Gesundheitsschaden fihren.

ACHTUNG Klassifizierung:

Das Nichtbeachten des Hinweises ACHTUNG kann zu Sachschaden
fihren.

HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03 DE -5
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HINWEIS Klassifizierung:

Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes sowie Tipps
und Empfehlungen fiir einen effizienten und stérungsfreien Betrieb.

6 - DE HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03
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3 Produktbeschreibung

3.1 Technische Daten

Maximale Drehzahl
IP65 bis 70°C

IP65 bis Tmax
IP67 bis 70°C

IP67 bis Tmax

Anlaufdrehmoment (bei 20°C)
IP65
P67

Massentragheitsmoment

Wellenausfiihrung
Hohlwellenausfiihrung

Wellenbelastbarkeit
radial
axial
Schutzart nach EN 60529
Gehauseseitig
Wellenseitig
Arbeitstemperaturbereich
Werkstoffe
Welle/Hohlwelle
Flansch
Gehause
Schockfestigkeit nach EN 60068-2-27

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6

9000 min-1,
7000 min-1 (Dauerbetrieb)
7000 min-1,
4000 min-1 (Dauerbetrieb)
8000 min-1,
6000 min-1 (Dauerbetrieb)
6000 min-1,
3000 min-1 (Dauerbetrieb)

< 0,01 Nm
< 0,05 Nm

3,0 x 10 kgm?
7,5 x 10 kgm? (MT)
6 x 10 kgm?(ST)

80N

40N

P67

IP65, optional IP67
-40°C ... +80°C

Nicht rostender Stahl
Aluminium
Zink-Druckguss

2500 m/s?, 6 ms
100 m/s?, 55 ... 2000 Hz

Tab. 1: Mechanische Kennwerte fiir die Drehgeber Sendix 58xx

3.2 Schnittstellenbeschreibung EtherCAT

EtherCAT ist die Industrial-Ethernet-Technologie, die durch Performance, niedrige Kosten, flexi-
ble Topologie und einfache Handhabung gekennzeichnet ist. EtherCAT wurde 2003 fertigge-
stellt, ist seit 2007 internationaler Standard und wird durch die EtherCAT Technology Group ge-
fordert und weiterentwickelt. EtherCAT ist eine offene Technologie: D.h. jeder darf sie imple-

mentieren und nutzen.

Funktionsprinzip

EtherCAT-Slave-Gerate verarbeiten die Ethernet-Frames im Durchlauf. Jeder Teilnehmer ent-
nimmt die fir ihn bestimmten Daten und fligt seine Daten in das gleiche Frame ein, wahrend
das Frame schon weitergeleitet wird. Dadurch genlgt meist ein einziges Frame pro Zyklus, und

die Ethernet-Bandbreite wird ideal ausgenutzt.

Auf Switches oder Hubs kann verzichtet werden. EtherCAT unterscheidet sich wesentlich von
anderen Industrial Ethernet Losungen. Bei EtherCAT entnehmen die Slave-Gerate die fir sie
bestimmten Daten, wahrend das Telegramm das Gerat durchlauft. Eingangsdaten werden im

HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03
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Durchlauf in das Telegramm eingefiigt. Dies ermdglicht eine Bearbeitung des Rahmens zum
frihst-mdglichen Zeitpunkt, da nicht gewartet werden muss bis der vollstdndige Rahmen emp-
fangen wurde. Auch das Versenden erfolgt mit einem minimalen Versatz von wenigen Bitzeiten.

Performance

Das besondere Funktionsprinzip macht EtherCAT zur schnellsten Industrial-Ethernet-Technolo-
gie.

Topologie

EtherCAT unterstiitzt bis zu 65.535 Teilnehmer bei vollig freier Topologiewahl:

Linie, Abzweig, Baum, Stern — in jeder beliebigen Kombination. Die Fast-Ethernet-Physik er-
laubt bis zu 100m zwischen jeweils zwei Teilnehmern. Fir langere Strecken kommen Lichtleiter
zum Einsatz. An- und Abkoppeln von Geraten und Segmenten im laufenden Betrieb und Lei-
tungsredundanz durch Ringtopologie komplettieren die Flexibilitat.

3.3 Unterstutzte Standards und Protokolle
Unterstiitzte Standards und Protokolle

CAN over EtherCAT: CoE

Implementiertes Drehgeber-Profil

CiA 406 Work Draft Version 3.2.10 vom 18. Februar 2011
Konformitat entsprechend

EN 61000-4-2:2001

EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2005

EN 61000-4-5:2007

EN 61000-4-6:2008

EN 61000-4-7:2004

EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2006

Die Versionen der Firmware und der XML-Datei zum Release-Zeitpunkt dieser Dokumentation
sind:

» Firmware-Version V3.4, sichtbar unter TwinCAT mittels Objekt 0x100A.
» KueblerEtherCAT.xml in Version 8, sichtbar in der Datei als Tag <Vendor FileVersion=8">

8 - DE HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03
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4 Installation

4.1 Elektrische Installation

4.1.1 Aligemeine Hinweise fiir den Anschluss

ACHTUNG Zerstorung des Gerates

Trennen Sie vor dem Stecken oder Lésen der Signalleitung immer
die Versorgungsspannung und sichern Sie diese gegen Wiederein-
schalten ab.

HINWEIS Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie, dass die gesamte Anlage wahrend der Elektroinstalla-
tion in spannungsfreiem Zustand ist.

» Achten Sie darauf, dass das Ein- oder Ausschalten der Betriebs-
spannung fiir das Gerat und das Folgegerat gemeinsam erfolgt.

HINWEIS Zugentlastung

Montieren Sie alle Kabel stets mit einer Zugentlastung.

ACHTUNG Abnutzung des Speicherbausteins

Vermeiden Sie ein zu haufiges beschreiben des EEPROM. Dieser
wird z. B. beim Setzen eines Preset-Wertes beansprucht. Der
Speicherbaustein ist fir ca. 500.000 Schreibzyklen ausgelegt. Wird
die maximale Anzahl an Schreibzyklen Uberschritten, kdnnen einzel-
ne Speicherbereiche beschadigt werden und Fehler auftreten.

4.1.2 Hinweise zur EMV gerechten Installation

Anforderungen an Leitungen

» Verwenden Sie als Anschlusskabel fiir das Gerat nur geschirmte, paarig verseilte Leitungen.
» Beachten Sie die maximal zulassige Leitungslange der Anschlusskabel.

HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03 DE -9



4 Installation Kubler Group
EMV gemaly Kriterium A Kriterium B
EN 61326-1 Das Gerét arbeitet ohne Wahrend der Stérung ist eine
Stérungen, die Ubertragung der  gestérte Ubertragung der
Nutzdaten verlauft ungestort, Nutzdaten zulassig, intern
intern gespeicherte Daten und gespeicherte Daten und
Konfigurationen bleiben erhalten  Konfigurationen bleiben erhalten
Storfestigkeit Wird mit geschirmter Leitung Wird mit nicht geschirmter

Abstrahlung

erreicht
Klasse A Industriebereich

Das Gerat besitzt eine
Abstrahlung nach Klasse A

Wird mit nicht geschirmter
Leitung erreicht

Schirmung und Potentialausgleich

Leitung erreicht
Klasse B Wohnbereich

Das Gerat besitzt eine
Abstrahlung nach Klasse B

Wird mit geschirmter Leitung
erreicht

Legen Sie den Kabelschirm grof¥flachig - idealerweise 360° - auf. Nutzen Sie dazu z. B. eine
Schirmklemme.

Achten Sie auf eine einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
Legen Sie den Schirm bevorzugt beidseitig impedanzarm auf Schutzerde (PE) auf, z. B. am

Gerat und/ oder an der Auswerteeinheit. Bei bestehenden Potentialunterschieden darf der
Schirm nur einseitig aufgelegt werden.

Ergreifen Sie passende FiltermaRnahmen, wenn eine Schirmung nicht mdglich ist.
Sollte die Schutzerde nur einseitig mit dem Schirm verbunden sein, muss sichergestellt sein,

dass keine kurzzeitigen Uberspannungen an Signal- und Spannungsversorgungsleitungen

auftreten kdnnen.

Kubler bietet ein breites Sortiment an Anschlusskabeln in verschiedenen Ausfiihrungen und
Langen, siehe www.kuebler.com/anschlusstechnik.

Kubler stellt verschiedene Lésungen fiir eine EMV-gerechte Installation zur Verfligung, z. B.
Schirmklemmen fiir den Schaltschrank, siehe www.kuebler.com/zubehoer.

4.1.3 Anschlussbelegung

Der Drehgeber hat drei Anschllsse, von denen zwei die beiden Ethernet-Ports sind. In dieser
Dokumentation werden sie als Port IN und Port OUT referenziert.

Beim mittleren Anschluss handelt es sich um den Spannungsversorgungsanschluss.

10 - DE
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Conformance

83397515
Schnitt- An- Stecker Steckerbild
stelle schluss-
art
3x M12 Stecker, 4-polig

Bus Port IN @

B 2 Signal  TxD+ RxD+ TxD- RxD- D @
Pin 1 2 3 4 ®
Spannungsversorgung )

Signal +V - oV - ® ®
Pin 1 2 3 4 @
Bus Port OUT @

Signal  TxD+ RxD+ TxD- RxD- D @
Pin 1 2 3 4 ®
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Stecker
Bus Port IN/ OUT

Spannungsversorgung

Signal
TxD+
TxD-
RxD+
RxD-
+V

ov

Signalzuordnung eines RJ45 zu M12 Kabels

M12 zu RJ45 direkt

Signal
TxD+
TxD-
RxD+
RxD-

M12 zu RJ45 crossover

Signal
TxD+
TxD-
RxD+
RxD-

M12 Pin-Nummer
1

3
2
4

M12 Pin-Nummer
1

3
2
4

4.1.4 Netzwerktopologie

EtherCAT bildet als Topologie immer einen logischen Ring. Dennoch kénnen physikalisch auch
abweichende Topologien gebildet werden.

Funktion
Transmit Data +
Receive Data -
Transmit Data +
Receive Data —
10...30V

GND

Litzenfarbe
YE

0oG

WH

BU

2w N

RJ45 Pin-Nummer

1

2
3
6

RJ45 Pin-Nummer

3

6
1
2

HINWEIS

Sterntopologie

Falls Sie eine Sterntopologie wahlen (nur ein Port des Drehgebers

wird benutzt) schlieRen Sie den Drehgeber unbedingt tber Port IN

an. Das ist eine entscheidende Voraussetzung fur den einwandfreien
Betrieb eines EtherCAT-Gerates.
Port IN entspricht dem Port0 des ET1100, der den EtherCAT Slave
Controller des Drehgebers reprasentiert. Port OUT des Drehgebers
entspricht Port1 des ET1100.

12 - DE
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5 Inbetriebnahme und Bedienung

5.1 Funktions- und Status-LED

Am Drehgeber befinden sich vier Diagnose—LEDs.

Anzeige LED Bedeutung

L/AIN LINK/ACTIVITY IN ist eine LED des Ports IN, die beim vorhandenen Link an
ist, beim Datenaustausch (Activity) blinkt, anderenfalls aus ist.

L/AOUT LINK/ACTIVITY OUT ist eine LED des Ports OUT, die beim vorhandenen
Link an ist, beim Datenaustausch (Activity) blinkt, anderenfalls aus ist.

RUN . Die RUN-LED zeigt den aktuellen Status der EtherCAT — Status — Maschine.

Alle zutreffenden Stati sind in der Tabelle RUN LED aufgelistet.

ERROR ‘ Die ERROR LED ist Im Fehlerfall an. Alle zutreffenden Stati sind in der Ta-
belle ERR LED aufgelistet.

RUN LED

Anzeige LED Bedeutung

Init State Es ist keine Kommunikation zwischen dem Master und dem An-
trieb méglich. LED ist aus.

Preoperational ‘ In diesem Zustand ist kein Prozessdatenverkehr méglich. LED
blinkt schnell.

Safeoperational . Die Istwerte vom Antrieb werden zum Master Ubermittelt. Es

kénnen aber keine Sollwerte an den Antrieb gesendet werden.
@ e biinktlangsam.

Operational . Der vollstandige Prozessdatenverkehr ist aktiv.
Ist- und Sollwerte werden Ubertragen.
LED leuchtet dauerhaft.

Fehlermeldungen / Fehlerbehebung siehe nachste Seite.

14 - DE HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03
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ERROR-LED
Anzeige LED Bedeutung Fehlerursache Zusatz
An . Fehler auf dem Kommunikationsfehler Positionsfehler, Grenz-
Mikrocontroller oder kritischer wertliberschreitung der
der Applikation Applikationsfehler. Temperatur, Inbetriebnah-
Fir den Fall, dass im me-Fehler, Watchdog der
Objekt 0x1001 (Feh-  Prozessdatenschnittstelle
lerregister) ein Bit zwischen Microcontroller
gesetzt ist, wird auch  und EtherCAT-Slave
die ERR-LED auf Dau-
errot geschaltet
Double ” . Prozessdaten  Ein Applikations- Sync Manager Watchdog
Flash oder EtherCAT Watchdog timeoutist  timeout
. Watchdog eingetreten
timeout
Single . Lokaler Fehler Der Slave hat den Gerat andert einen
Flash EtherCAT-Status EtherCAT-Status von
wegen einem lokalen  Operational zu SafeOpe-
Fehler autonom gean- rationalError wegen ei-
dert nem Synchronisationsfeh-
ler
Flash ‘ ‘ Ungiiltige Genereller Fehler, der dazu fiihrt,
Konfiguration  Konfigurationsfehler ~ dass der Master keinen

Statuswechsel vollziehen
kann - ungliltige Register-
werte oder ungliltige
Hardwarekonfiguration

Flicke- m Boot-Fehler Boot-Fehler wurde Checksummenfehler im
ring entdeckt, auch wenn  Flash des Mikrocontrol-
INIT-Status erreicht lers

wurde

Aus Kein Fehler

Das genaue Zeitverhalten der LED Zusténde wird im offiziellen Dokument ,Indicator Specificati-
on“ der CiA beschrieben.

HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03 DE - 15
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Indicators DR- 303-3 Indicator Specification (<[]
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flickering
(red)
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(qreen) ms |' ms ‘
dr‘]’::r“eon 200 |, 200 | 200 1000
(red) o_| ms | ms | ms " ms. '}

;I”aps‘: | a0 | 200 [ 200 | 200 [ 200 1000 [
(red) | ms ms ms ms ms ‘ ms ‘

87210507

5.2 Quick-Start Guide

5.2.1 Konfigurierung

5.2.1.1 Konfigurierung des TwinCAT Projekts
v Installieren Sie die XML Datei
a) Wahlen Sie das TwinCAT-Installationsverzeichnis
b) Legen Sie die XML Datei unter folgendem Pfad ab: C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\EtherCAT
c) Starten Sie TwinCAT3

HINWEIS Erstmaliges Starten

Der erstmalige Start dauert etwas langer, da der System Manager al-
le XML-Dateien im Installationsverzeichnis analysiert. Dies kann am
Fortschrittsbalken in der linken unteren Ecke des System Manager
Fensters beobachtet werden.

Damit der Drehgeber erstmalig genutzt werden kann, muss dieser zusammen mit einem Ether-
CAT Master angelegt werden.
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Kibler Group 5 Inbetriebnahme und Bedienung

Das grafische Front-End des TwinCAT-Systems entspricht der folgenden Abbildung:

O Qi Lo (o0 Pl- 8 x

TS ScoE yNDOW P

Reewe | [TwncATRT 00 || & mrmaeRo-,

65704331

d) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile <Devices> und wahlen Sie aus dem
sich 6ffnenden Dialog den Eintrag <Add New Item...>

B TwinCAT Brojectl - Microsoft Visual Studia (Administrator)
FLE EDIT VIEW PROJECT BULD DEBUG TWINGAT TWINSSFE PLC TOOLS SCOPE WINDOW HELP

8- m-e e - | » atach. - Relesse  <| | TwinCAT RT (x86) -] 2 JmermEeRE -

Solution Explarer - X
@o-as=
Search Salution Explorer (Ctrl+c)
5] Solution “TwinCAT ProjectZd’ (1 project)
4 ] TWinCAT Project2l
bl sYsTEM
MOTION
pLC

Add N% Ins
Add Exsting Ttem. ShiftrAlt A

&) Mappings Teern.

oo

Export EAP Corfig File

Scan

Paste ctil sy
Paste with Links

65729291

e) Wahlen Sie im sich 6ffnenden Dialog das Meni <EtherCAT>, Untermenu <EtherCAT> aus
und bestatigen Sie mit OK.
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Insert Device @

Type: =% EtherCAT Ok
= Eth l}

== EtherCAT Slave
== EtherCAT Automation Protacal [Metwark, Y ariables)
il EtherCAT Automation Protocol via ELEGOT, EtherCAT
== EtherCAT Simulation

&F Ethemet

## Profibus DP

€iR CaMNopen
== Devicelet Tanget Type
==+ Etheriet/IP ) PC only
JHf SERCOS interface ~
() T anly

1170 Beckhaff Lightbus
- 1I5E O B anly
e Beckhalf Hardware

- DAl
B Miscelansous -

Mame: Device 1

65748491

f) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neu entstandenen Menupunkt >PLC (Ether-
CAT)> und wahlen das Untermeni >Add New ltem...>.

DG TwinCAT Project2L - Microsoft Visual Studio (Administrator)
FILE EDIT VEW PROECT BULD DEBUG TWINCAT TWINSAFE PLC TOOLS SCOPE WINDOW HELP

|B-o-audXda] | » asach.. - Release  -| | TwinCAT RT (686) -]| & RsrmEecEE-

Solution Explorer -8 x
G| o-a =
Search Solution Explorer (Ctrl+0) p-
157 Solution TwinCAT Project21’ (L project)
4 ] TwinCAT Projectzt
b @l SYsTEM
MOTIoN

[l cor
<« Ewo
492 Deviess

Add New tern, Ins
Add Existing Itern, Rsitesera
Remave Del

b mo Change Hetld..

bORNIN Saue PLC (EtherCAT) As..

Append EtherCAT Crnd

Append Dynamic Container

Online Reset
Changeld..
Change To ’

0 Copy CtlsC

# cut Ctrlex
Paste Cul

Paste with Links
I Independent Project File

o Dissble

65752331

g) In dem sich &ffnenden Dialog wahlen Sie den Kibler Sendix Drehgeber entsprechend fol-
gender Abbildung:
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Insert EtherCAT Device =
Search Mame: Box 1 Hultiple: 1 B
Tupe @ Beckhoff Automation GmeH & Co KG Cancel

7 Hilscher Gieselschaft fir Systemautomation meH
= Kuebler GribH Por
3 Kuebler 5858 Multum N
= (& Kuebler Encoder
(¢ [
(i¢ Fuebier Sendiw Encoder Ly D
© B (Ethernet)
C
[7] Extended Information 7] Show Hiddsn Devices Show Sub Groups

65754251

h) Danach sollte das Fenster des System-Managers wie folgt aussehen:

R Ry v—— O TR
RIE EOT VEW GROECT GO DU TWNGAT TS PC TOOLS SCORE WINOOW HELP

Tt 1| 8 @

ebler Sendi 59XE) K

Box 1 Kusblr Sendx 5545
DS NOT DISABLED.

Vs
el venen w
Hnc [ - SsOwnfi Fase
sy

Dk [o—

Orine T S oder. iow Ul Lnkedta
e 0

o a0 a 0
v w0 0
wr w o w 0
v w0 s 0
ar 0o osan 0
ar 0o sl o
) 0
AVSIDOR 80 10 e 0

65756171

= Der EtherCAT Master und der Drehgeber sind nun angelegt.

5.2.1.2 Konfigurierung der Netzwerkkarte

a) Markieren Sie entsprechend der Abbildung das Meni <PLC (EtherCAT)> und wahlen im
rechten Bereich das Register <Adapter>.
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o 0 Quie Lo 200 sl- 8 x

NCAT TINSE BLC TOOLS SCOPE WINDOW HELP

focre | [rwncanaroan || 5 J@rmaeBD-.

Pyr—
sospos o0 o

PLC Ehercan)
SMDS NOT DISABLED.

Wicaddes 0000000 Conpiis Devies.

PAdes  a0000000
[SE—
[RIT

Feon et 4

Numbar oo Addres Type nSe  Owsi | Euim

@1 oL Qb S W1 KueblerSend 500 120

aEvens |+ 0Wmings | © 0Messages | Cise SevchrrLin p-

e e ol Pt

65758091

b) Klicken Sie den Button <Kompatible Gerate...>, was das folgende Fenster 6ffnet. Sichtbar
sind darin in erster Zeile die installierten und fur TwinCAT betriebsbereiten Adapter (<In-
stalled and ready to use devices>). In diesem Beispiel ist noch kein betriebsbereiter Adap-
ter verfugbar.

= Die zweite Zeile mit ihren Unterpunkten stellt alle TwinCAT-kompatiblen Adapter des
PCs dar, aus denen einer oder mehrere fir die Installation der TwinCAT-Realtime-Er-
weiterung ausgewahlt werden kénnen.

= Die dritte Zeile stellt alle inkompatiblen Adapter dar. Diese Adapter sind fiir die Ver-
wendung mit TwinCAT ungeeignet. Die vierte Zeile stellt alle Adapter dar, die unter
TwinCAT bereits erfolgreich in Betrieb waren, die jedoch deaktiviert wurden.

Installation of TwinCAT RT-Ethernet Adapters

Ethemet Adapters

=¥ Installed and ready ta use deviceslealims capable]
& Local &rea Connection 2 - TwinCAT Intel PCI Ethemet Adapter (igabit) #2
& Local Area Connection - TwinCAT Intel PCI Ethemet Adapter (Gigabit]
& Installed and ready to use devices{for dema use only) Q
& Compatible devices
£ Incompatible devices
& Disabled devices

I Shaw Bindings

65760011
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c) Markieren Sie mindestens einen Adapter aus der Kategorie der kompatiblen Adapter und
klicken Button <Install>. Die Adapter erscheinen als Unterpunkte der installierten und be-
triebsbereiten Adapter.

Installation of TwinCAT KT-Ethernet Adapters ==
Ethemet Adapters Updsts List
=] IEP Installed and ready to use devices(realtime capable]
wr [ AT Intel PCI Ethernet Adapter (Gigzbit) #2
'.i? Local Area Connection - TwinCAT-Intel PCI Ethemet Adapter [Elgab
& Installed and ready to use devices{for demo use only]
¥ Compatible devices
& Incompalible devices
& Disabled devices
Disable

I~ Show Bindings

65763851

Falls Sie, bedingt durch ein Update der TwinCAT-Software, einen deaktivierten Adapter bereits
haben, markieren Sie ihn und klicken <Enable>. Auch dieser Adapter erscheint dann unter der
Kategorie der installierten und betriebsbereiten Adapter.

HINWEIS Kompatible Netzwerkkarten

Erscheint im Dialog kein einziger Eintrag obwohl die Installation fir
eine Netzwerkkarte erfolgreich war, so ist die Netzwerkkarte fur den
Betrieb mit TwinCAT nicht geeignet.

d) Schlief3en Sie das Fenster und klicken Button <Search...>. Es 6ffnet sich ein Auswahlfens-
ter, das Ihnen die Auswahl eines Adapters fir die kiinftige TwinCAT-Kommunikation mit
dem Drehgeber erlaubt. Im konkreten Beispiel wurde der Adapter <PClcard> ausgewahlt.
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TuvinCAT Project?l + X

| General| Adapter | EtherCAT | Online I CoE - Dnlina|

@ Metwaork Adapter

@ 05 [NDIS) PO () DPRAM
Description:
Drevice Mame:
MAC Address: 0000 00 00 00 00

IP Address: 0.0.0.0(0.0.0.00
[ Promigcunus Mode [use with Wireshark. anly)

[T]¥irtual Device Mames

() Adapter Reference

Freerun Cycle [ms]: 4 =
65761931
Device Found Af @
ar CAT -Intel PCI Ethemet Adapter [Gigabit]
Local Area Connec ion [TmeAT -Intel PCI Ethernet &dapter [Gigabit]) . |
PCI Bus/Slot 740, Slot 7 [0xFO020000)
@ Unused
2 Al
Help
65706251

Das Register <Adapter> entspricht schliellich mit dieser Auswahl der Abbildung.
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R Cuic Lo (co0y sl- 8 x

[ R

NCAT TINSE BLC TOOLS SCOPE WINDOW HELP

e Jrorwen s @snseko-.

PLC Ehercan)
SMDS NOT DISABLED.

\DEICE\DADIS1SA DOD-10E SE EECEE)
o [ Seach

ACdds  OOEB00 | ComnwteDeses
Pagies 00000000

2
TIDPLC Eharcan)
[

pan
SahOwnril

[l Prrisns eds it Wit o)

& Mappings Numbar oo Addres Type hSm  Owsas | EButm
@1 oL Qb S W1 KueblerSend 500 120

1 tarings | © oMesiges | s

65708171

5.2.1.3 Konfigurierung des DC-Betriebsmodus

a) In der Systemkonfiguration wahlen Sie das Untermenl <Echtzeit-Einstellungen> entspre-
chend dem folgenden Bild und stellen dort die <Basiszeit> auf 500pus.

O T o -t o Tl wavm o AIENENR
NCAT TWNSE PLC TOOLS SCOPE WINDOW HEP
- o [ [Tcareren || 51 mrmEcKED- .
o =
[ 5o | i P o Dsbugan|
Y [E—— ER— =]
B () ()

ED
0

[ Tovetine [crutme

1 8¥aming | © oM

65710091

b) Entsprechend der Abbildung markieren Sie das Menl <Zusatzliche Tasks> mit der rechten
Maustaste und wahlen Untermenupunkt <Task Anfugen...>. In dem daraufhin erscheinen-
den Dialog klicken Sie OK.
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D& TwinCAT Projectz1 - Microsoft Visual Studio (Administratar)
FLE EDIT MEW PROECT BULD DEBUG TWINCAT TWINSAFE PLC TOOLS SCOPE  WINDOW  HELP
-o|B-o-wl s - | b Atach.. - ~| [Release | [TwinCAT RT (:86) -]| JRsmeserRm-,
Solution Explorer - B x x

@le-als-
Search Salution Explorer (Ctrl +i) P- - —_—
151 Solution TwinCAT Project?l’ (1 project) [ /0 Idie Task, CPU 0
4 ] TwinCAT Project21

4 @ svsTem
B License

b @ Real-Time

el Addggwkam. Ins
[ Ted O Add Esting lem.. ShiftsAlted

0TION

* HIEE

L Devices
4 5% PLC (EtherCAT)
2 frnage
8 Image-Infa
29
2 synclinits
Tnputs
W Outputs
& InfoData
(2 Box 1 (Kuebler Sendix S15X8)
b ) Encader output
b Westate
b @ InfaData
&, Meppings

65713931

c¢) In dem Dialogfenster der Task 2 wahlen Sie alle Einstellungen entsprechend der Abbildung
Insert Task E

Mame: Task 2 i kK i

() TwinCAT Task

65712011
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sl- 8 x

R T e v—— vilo
RIE T VEW GROECT GO DU TWNGT TWOISE PC TOOLS SCORE WINOOW HELP

-o|B-m-aeeXdal - | » atach., - Relesse - TwinCATRT 5t6) || JRrmeeBo-

b
Oseatia DI

d) Markieren Sie den MenUlpunkt <Box 1 (Klbler Sendix 58X8)> und wahlen das Register <D-
C>. Wahlen Sie Distributed Clocks als Operationsmodus:

00 AT s Wi Vi i i TR
B T VEW ROT SO DS TWNOAT TWAEE MC Tools SCOPE vROOW M
>

o|B-b-tuk %30 e e — ) I—| VT T e

0 PoseesDo] S € e [ e o0
»-
peraion Mds T —
S e T a—
e — SMDSNOT.DISALED.
Fae

orine e Sae >ddr. jow UsrlD Lnkedtn
w4 om0 a0
O a0 0 e 0
U 10 M0 e 0
wr I TR
v 1w e o
o om0
o 0 e o
unr 0 Be0 o 0
AVSDDR 00 10 e 0
oNr a0 a0 e o
oNr a0 w0 e o

65717771

e) Klicken Sie auf den Button <Erweiterte Einstellungen...> und prifen Sie ob die Einstellun-
gen der Abbildung entsprechen. Insbesondere sollte die SYNC 0 Cycle Time 62,500 ps
oder groRer sein.
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HINWEIS

DC-Zykluszeit

Die Zykluszeit von 62,5 ps durfen Sie nur dann verwenden, wenn Sie
auler der Position keine anderen Prozessdaten Ubertragen. Anders
gesagt durfen bei 62,5 s Zykluszeit lediglich das Objekt 0x6004 oder
0x2004 gemappt sein, jedoch nicht beide. Die Ubertragungsdauer,
und damit die Dauer des DC-Zyklus, ist abhangig von der Anzahl der
gemappten Bytes. Ist die DC-Zykluszeit zu kurz, kommt es zu einem
Kommunikationsabbruch. Beachten Sie daher unbedingt den Anhang
DC-Zykluszeiten DC Zykluszeiten [ 51].

Wie aus der Abbildung hervorgeht, befindet sich der System Manager im Konfigurationsmodus,
was durch das blaue Feld in der rechten unteren Ecke mittels <Config Mode> verdeutlicht wird.

Advanced Settings

Distributed Clock
Cyclic Mode
Opsrtion Mod: Distibuted Clacks -
Enable Senc Urit Cycle fus) [T
SYNCO
Skilt Time (1)
O Spne UnitCycle 0 User Defined o
© User Defined +SYNCO Cycle
w250 o
[]Based on Input Reference
Enable SYNC D = 0
SYNCA
© Syne Unit Cycle Cyele Time fusk 62500
w1 =] Shift Time (us) o
[ Enable SYNC 1
] Use as poteniial Reference Clack
Abbrechen

65719691

5.2.1.4 Abbildung der Prozessdaten

a) Markieren Sie entsprechend der Abbildung mit der rechten Maustaste den Eintrag <Inputs>
und wahlen den Untermentpunkt <Add New Item...>.
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&) TwinGAT Projectz - Microsoft Visual Studio (Adrministrator)
FILE EDIT VIEW PROJCT BULD DEBUG TWINGAT TWINSSFE PLC TOOLS SCOPE  WINDOW  HELP
B -o-2m e - P Attach., - Release | [TwinCAT RT (x36) -]| 2 JmrmEeEo- .
Solution Explarer x
Glo-a|s -
Search Solution Explorer (Gtrl +0) P-
[0 Solufion TwinCAT Projectl (1 project)
4 o] TwinCAT Project21
4 @ svsTEm
% License
b @ Real-Time
4 Tesks
4 [B Task2
*® Image

Online Type Sze  >Addr. In/Out User®D Linked to

B O AddNegdem.  Ins
Bafoute  pecalc ddresses
=

4 7 PLC [EthercaT)
28 rage
*® Image-Info
2 Synclnits
Inputs
W Outputs
& InfoData
(% Box 1 (Kuebler Sendix 593
b1 Encoder autput
b Westate
4 B InfoData
#1 State
b % AdsAddr
%1 DeOutputshitt

Lvve

% Delnputshift
&% Mappings

65723531

b) In dem angezeigten Dialog, siehe nachste Abbildung, wahlen Sie bitte eine Variable vom
Typ DINT 4. Auf diese Variable wird der Wert der Drehgeberposition abgebildet. Klicken
Sie <OK>.

Insert Variahle

erera e
M ame: Yar 16 Multiple: 1 =

Start Address: Byte: O < =
[ Shows &l

Data Type »Size Mame Space

TcEwventSeverity
UINT

WORD

BoOL3z
Bx_KBUS_STATE
DATE
DATE_AND_TIME
oT
CwORD

= N K R XY

FAS

65725451

c) Markieren Sie die Variable <Var 34> und klicken Sie auf den Button <Attach with...>. Wah-
len Sie den Drehgeber-Positionswert <Position value> und klicken auf den Button <OK>.

HB EtherCAT-Schnittstelle - R67058.0001 - 03 DE - 27



5 Inbetriebnahme und Bedienung Kubler Group

5| Attach Wariahble Yar 16 Tnput) @
Search: E Show Variables
@ Unused
. ) Uzed and unused
1 Devices [T Exclude disabled

“4 PLC (EtherCAT
- g ot S[yncilrnits ] [¥] Exclude other Devices
o

25 cdefaulty Exclude same Image
2% curreferenced: Show Tooltips
#| Objectld > |B 1566.0,OTCID [4.0] [ Sort by Address
=45 Box 1 [Kuebler Sendix 5E48)
0 walue  x 1B 710, UDGMT [4.0] _
# Speedwalue > IB¥5.0,DIN 4.D] [ Matching Type
#| DcOutputShift = 1B 1558.0, DINT [4.0] tdatching Size
#| DclnputShitt > 1B 15620, DINT [4.0] [T &l Types
Array Mode

Show Vanable Types

Offzets

[ Continuous
[ Show Dialog

Wariable Mame / Comment

[1¢ [[] Hand owver
[/ 7] Take aver

[ Cancel ] [ Ok

65727371

5.2.1.5 Konfigurierung des Drehgebers

Die folgende Abbildung 39 zeigt exemplarisch die SDOs und PDOs, die der Drehgeber unter-
stutzt. Die Objekte lehnen sich an das CiA CANopen — Profil von Drehgebern in der Version
3.2.10 vom 18. Februar 2011 an und werden in der Folge erklart.

5.2.2 Inbetriebnahme

a) Verbinden Sie den Drehgeber mit dem PC Uber die Netzwerkkarte, die Sie fir TwinCAT
konfiguriert haben.

= Mit dem Start der Drehgeber-Firmware leuchtet die rote LED nur kurz auf. Anschlie-
Rend geht die gelbe LED des Ports, Uber den der Drehgeber an TwinCAT / die Steue-
rung angeschlossen wurde, auf Dauerleuchten Uber.

b) Aktivieren Sie den DC-Mode von TwinCAT Uber das Men( ,Aktionen” Unterment ,Activate
Konfiguration...”.

c) Bestatigen Sie die nachsten beiden Dialoge mit OK.
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o

kdicrosoft Visual Studio

, Activate Confiquration

=

¥ (Old Configurations will be overnritten!)

Ok

| ’ Abhbrechen ]

-

65731211

hicrosoft Wisual Studio

[l

I Restart TwinCAT Systern in Fun Mode

];8

| ’ Abbrechen

-

65733131

Sind alle Voraussetzungen flr den <Operational Mode> erflllt, schaltet TwinCAT in die
Real-Time-Darstellung um und zeigt den Positionswert an. Die aktuellen Werte sind in der unte-

ren Bildschirmhalfte zu finden.
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o
NCAT TINSE BLC TOOLS SCOPE WINDOW HELP

focre | [rwncanaroan || 5 J@rmaeBD-.

Qe Lo o120 sl- 8 x

= General] ErercaT [ OC Stam) nive
> o *
UL AUt (]S Upds 1151 Dl D o0 Box 1 Kucblr Sendx 5545
[ - jcbied SMDS NOT DISABLED.
e Ot Mok 0 ok Py & 5

TeCM Ozt
woron

a

Y
5 worry
e
=i
-
"
»
’
' w
b o vt s o2
o
Do
B
Do
wmn
v woma
. i
W
o e
e

65735051

Die gelbe LED des zugehdrigen Ports blinkt nun schnell zyklisch. Die griine RUN-LED leuchtet
dauerhaft auf.

5.3 Protokolleigenschaften

5.3.1 Dateniibertragung

EtherCAT ubertragt Daten auf der Basis eines Standard IEEE 802.3 Ethernet Frames. Der spe-
zielle IEEE EtherType ist hierbei: 88A4h. Alternativ kann auch UDP genutzt werden.

Der Aufbau des EtherCAT Frames ist in folgender Abbildung dargestellit.
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Ethernet Frame: 64 - 1518 Byte
A,

6 byte 6 byte 2 byte 4 byte

0x88a4

f

2 byte 44 -1498 byte
f
B o [ (] e oo [
i
i
20 byte 8 byte 2 byte 16 -1470 byte

B o (5 ] i [0] oo o [

0x8000 UDP Dest. Port 0x88a4

11 bit 1 bit 4 bit
Length R Type
Type of following data

Reserved (= 0x0)

Length of following EtherCAT datagrams
(not checked by slave)

67155083

5.4 CANopen Objektverzeichnis

EtherCAT kann die gleichen Kommunikationsmechanismen bereitstellen, wie sie von CANopen
her bekannt sind: Objektverzeichnis, PDO (Prozessdatenobjekte) und SDO (Servicedatenobjek-
te). Selbst das Netzwerkmanagement ist vergleichbar. So kann EtherCAT auf Geraten, die bis-
her mit CANopen ausgestattet waren, mit minimalem Aufwand implementiert werden. GroRRe
Teile der CANopen-Firmware sind wieder verwendbar. Dabei lassen sich die Objekte optional
erweitern, um der groReren Bandbreite von EtherCAT Rechnung zu tragen.

Das Objektverzeichnis beschreibt den kompletten Funktionsumfang (Parameter) eines
CANopen-Gerates und ist in Tabellenform organisiert. Im Objektverzeichnis sind nicht nur die
standardisierten Datentypen und Objekte des CANopen-Kommunikationsprofils sowie der Gera-
teprofile enthalten, sondern gegebenenfalls auch herstellerspezifische Objekte und Datentypen.

Die Beschreibung der Objektverzeichnis-Eintrage ist folgendermaflen aufgebaut:

Index (hex) Sub-Index (hex) Objekt Name Typ Attr. M/0

Index
16 bit-Adresse des Eintrages
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Sub-Index

8 bit-Zeiger auf Untereintrag:

» Verwendung nur bei komplexen Datenstrukturen (z. B. Record, Array)
» Kein Untereintrag: Sub-Index=0

Objekt

* NULL Eintrag ohne Daten

» DOMAIN gréRere variable Datenmenge, z. B. Programmcode

« DEFTYPE Definition der Datentypen, z. B. boolean, float, unsigned16

» DEFSTRUCT Definition eines Record-Eintrages, z. B. PDO Mapping Struktur
* VAR einzelner Datenwert, z. B. boolean, float, unsigned16, string

* ARRAY Feld mit gleichartigen Daten, z. B. unsigned16 Daten

» RECORD Feld mit beliebig gemischten Datentypen

Name
Kurze Beschreibung der Funktion

Typ
Datentyp, z. B. boolean, float, unsigned16, integer

Attribut

Gibt die Zugriffsrechte auf das Objekt an:
* rw Schreib- und Lesezugriff

* ro nur Lesezugriff

« const nur Lesezugriff, Wert = Konstante

M/O
* M Mandatory: Objekt muss im Gerat implementiert sein
» O Optional: Objekt muss nicht im Gerat implementiert sein

5.5 Beschreibung der Objekte

VAR Variable

ARRAY Array von Variablen
RW Schreiben/Lesen

RO Nur Lesen

Const Konstante

Name Name des Objekts
M/O Zwingend oder optional
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5.5.1 Kommunikationsobjekte

Index Object Attribute Name M/O Type
Symbol

1000h VAR CONST Device Type M Unsigned32

1001h VAR RO Error Register M Unsigned8

1008h VAR CONST Manufacturer Device O Visible string
Name

1009h VAR CONST Manufacturer Hardware O Visible string
Version

100Ah VAR CONST Manufacturer Software (0] Visible string
Version

1010h ARRAY RW Store parameters (6] Unsigned32
(Device Profile)

1011h VAR RW Restore parameters (0] Unsigned32
(Device Profile)

1018h RECORD RO Identity Object M PDOComPar

1029h ARRAY RW Error Behaviour (0] Unsigned8

1100h VAR RO EtherCAT Address M

1A00h ARRAY RW TxPDO 1 Normal C Unsigned64
PDO mapping

1C00h RECORD RO Sync manager type M Sync_Par

1C12h RW RxPDO assign M

1C13h RW TxPDO assign M

1C33h RO SM input parameter M

5.5.2 Herstellerspezifische Objekte

Index Attribute Name

2000h RO System time at position reading
2004h RO Raw position value

2120h RO Temperature value [°C]

2121h RW Temperature lower limit [°C]

2122h RW Temperature upper limit [°C]

2123h RW Temperature offset correctioin value
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5.5.3 Geratespezifische Objekte
Index Object Attribute Name M/O Type
Symbol
6000h VAR RW Operating parameters M unsigned16
6001h VAR RW Measuring Units per M unsigned32
Revolution (MUR)
6002h VAR RW Total Measuring Range (TMR) M unsigned32
6003h VAR RW Preset value M unsigned32
6004h VAR RO Position value M unsigned32
6030h Array RO Speed Value M unsigned16
6031h RECORD RO Speed gating time in ms M unsigned16
6400h ARRAY RO Area state register O unsigned8
6401h ARRAY RW Working Area Low Limit (0] unsigned32
6402h ARRAY RW Working Area High Limit (0] unsigned32
6501h VAR RO Singleturn resolution M unsigned32
6502h VAR RO Number of destinguishable revolutions M unsigned16
6503h VAR RO Alarms M unsigned16
6504h VAR RO Supported alarms M unsigned16
6505h VAR RO Warnings M unsigned16
6506h VAR RO Supported warnings M unsigned16
6507h VAR RO Profile and SW version M unsigned32
6509h VAR RO Offset value (calculated) M unsigned32
650Bh VAR RO Serial Number M unsigned32

5.5.4 Nicht genannte Objekte

Alle nicht genannten Objekte dienen der zusatzlichen Information und kénnen dem jeweiligen
CANopen-Profil enthommen werden.

5.5.5 Objekt 0x1000 - Device type

Gibt Aufschluss Uber den Geratetypen. Jedem Geratetypen sind spezielle Nummern zugewie-

sen.

» 0x00010196 Singleturn Drehgeber
» 0x00020196 Multiturn Drehgeber
* 0x060001A1 Lineares Messsystem
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5.5.6 Objekt 0x1001 - Error register

HINWEIS Temperaturfehler

Da das Lesen der Temperatur, zeitlich gesehen, ein nicht zu ver-
nachlassigender Vorgang ist, wird die Temperatur im Falle des DC-
Modes nur dann kontinuierlich aus dem ASIC gelesen, wenn Tempe-
ratur zu den Prozessdaten gehort. Anders gesagt, wenn das Objekt
0x2120 gemappt wird.

Ist der DC-Mode aktiviert, das Objekt 0x2120 jedoch nicht gemappt,
zeigt das Objekt 0x2120 zwar unmittelbar nach dem Einschalten den
richtigen Temperaturwert an, jedoch wird der Wert im Operational-
Zustand nicht mehr aktualisiert. Somit wird auch kein eventuell auf-
getretener Temperaturfehler im Objekt 1001 angezeigt.

Im Falle des FreeRun-Modes wird die Temperatur immer mit jedem
Buszyklus aktualisiert.

Das Objekt 1001h ist das Error-Register des Gerats. Kommt es zu einem Fehler, so wird dieser
im Falle einer Temperaturiiberschreitung oder Temperaturunterschreitung direkt mit Hilfe dieses
Registers im Bit 3 angezeigt. Es wird dabei grundsatzlich auch das Bit 0 (generic error) gesetzt.
Der Gesamtfehlercode ist damit im Falle einer unzuladssigen Temperaturiiberschreitung / Tem-
peraturunterschreitung 0x09.

Zusatzlich wird eine EMERGENCY-Meldung mit dem Code 0x4200 abgesetzt.

Im Falle des Positionsfehlers oder ,Commissioning diagnostic*—Fehlers werden in diesem Re-
gister zunachst das Bit 0, ,generic error®, und das Bit 5, ,device profile specific error®, gesetzt.
Ob Positionsfehler oder ,Commissioning diagnostic‘—Fehler aufgetreten sind, ist dem Objekt
0x6503 zu entnehmen. Siehe dazu die Beschreibung des Objektes 0x6503.

5.5.7 Objekt 0x1008 - Device name

Zeigt den Geratenamen an. Im Falle eines Drehgebers wird der Wert ,Kuebler Sendix Encoder”
angezeigt.

5.5.8 Objekt 0x1009 - Hardware version
Gibt den Wert der Hardware Version an.

5.5.9 Objekt 0x100A - Software version

Steht fiir den konstanten Wert ,Va.b.“, wobei a und b jeweils die Zahlenwerte der Major- und Mi-
nor Firmware-Version reprasentieren.

5.5.10 Objekt 0x1010 — Store parameters

Mit Hilfe des Kommandos save unter Sub-Index 1h (save all parameters) wird das Abspeichern
der Parameter in den nichtfliichtigen Speicher (EEPROM) veranlasst.

Unter diesem Unterpunkt werden alle Kommunikationsobjekte, Applikationsobjekte und herstel-
lerspezifischen Objekte abgespeichert. Dieser Vorgang benétigt ca. 14 ms.

Um ein versehentliches Abspeichern zu verhindern, wird der Befehl nur ausgefiihrt, wenn als
Codewort der String SAVE in diesen Sub-Index eingetragen wird.
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Ein Lesezugriff auf den Sub-Index 1h liefert Informationen tber die Speicherfunktionalitat.

Byte0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7
Anfrage 23 10 10 01 73 61 76 65
Antwort 60 10 10 01 00 00 00 00

Byte 4: 0x73 (ASCII-Code fir S
Byte 5: 0x61 (ASCII-Code fur A
Byte 6: 0x76 (ASCII-Code fir V
Byte 7: 0x65 (ASCII-Code fir E

—_— = =

5.5.11 Objekt 0x1011 - Werkseinstellungen laden
Um die Werkseinstellungen via. Objekt 0x1011 -,,Restore default parameters

Die Default-Werte kénnen Uber einen spezifischen Befehl restauriert werden. Um ein versehent-
liches Laden der Standard-Werte zu verhindern, wird der Befehl nur ausgefiihrt, wenn als Code-
wort der String "load" in diesen Sub-Index eingetragen wird.

Byte0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7
Anfrage 23 11 10 01 6C 6F 61 64
Antwort 60 11 10 01 00 00 00 00

Byte 0: 6Ch (ASCII-Code fiir "I")
Byte 1: 6Fh (ASCII-Code fiir "o")
Byte 2: 61h (ASCII-Code fiir "a")
Byte 3: 64h (ASCII-Code fur "d")

Durch einen Doppelklick auf die Zeile ,Restore all parameters” geht ein Dialog entsprechend
Abbildung 42 auf. Nach Eingabe des Wertes 0x64616F6C, der nach 1ISO 8859 die Hex-Signatur
des Wortes ,load” reprasentiert, werden alle Benutzerparameter mit jenen aus dem nichtfliichti-
gen Speicher ersetzt.

Damit die Werte nun unter TwinCAT wirksam werden, muss die Konfiguration aktiviert werden.
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o "

Set Walue Dialog

[e3)
Dec: 1634107114
Hes: 04545 1EFEC
Float 1.66341 8524022
Bool Lo 1)
Binany: BC BF B1 64 4
Bit Size: @1 ©8 D16 @32 064 O

65742731

Fir den Subindex 2 gilt das Analoge insofern als der Doppelklick auf die Zeile ,Restore factory
default values” durchzufiihren ist, wobei dann die sogenannten Factory-Werte aktiviert werden.
In diesem Fall werden die Benutzerparameter mit jenen Werten belegt, die zum Produktions-
zeitpunkt des Drehgebers festgelegt wurden. Auch in diesem Fall werden die Werte unter Twin-
CAT erst dann wirksam wenn die Konfiguration aktiviert wird.

5.5.12 Objekt 0x1018 - Identity Object

Das Identity Object enthalt Informationen tUber den Hersteller und das Gerat:

Sub Index Bezeichnung Inhalt

0x0 Supported Subindices 4

0x1 Vendor ID Vendor-ID (0x13) Fritz Kiibler GmbH
0x2 Product Code z. B. 0x58682001 CANopen Sensor
0x3 Revision Number Software-Revisionsnummer (z. B. 102)

Sub-Index 4h: nur read
0x4 Serial Number 8-stellige Seriennummer des Gerats

5.5.13 Objekt 0x1029 - Error Behavior

Wird ein ernsthafter Fehler erkannt, sollte das Gerat automatisch in den Pre-Operational Modus
wechseln. Innerhalb dieses Objektes kann eingestellt werden, wie sich das Gerat beim Auftre-
ten eines Fehlerfalles verhalten soll.

Folgende Fehlerklassen werden abgedeckt:

1029h, Subindex 1 Kommunikationsfehler
» Bus-off Zustand des CAN Interfaces
« Life guarding Ereignis ist aufgetreten
* Heartbeat Uberwachung ist fehlgeschlagen
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1029h, Subindex 2 Device Profile Specific
» Sensorfehler und Controllerfehler

* Temperaturfehler

1029h, Subindex 3 Manufacturer Specific
* interner Fehler

Byte 0
27.2°

Der Wert der Objektklassen setzt sich folgendermaflRen zusammen:
Wertebereich 8-Bit

0 = Pre-Operational Modus (nur wenn zuvor Operational-Modus aktiv war)
1 = keine Anderung des Modus

2 = Stopped-Modus

3 ... 127 = reserviert

5.5.14 Objekt 1100h - EtherCAT address

Objekt 1100 gibt die EtherCAT-Adresse des Drehgebers an. Im Sonderfall von TwinCAT ist es
die Adresse, die im Dialog gemaR der Abbildung eingestellt wird.

T TWNSFE PLC TOOLS SCOPE WANDOW HELP

Reewe | [TwncaTRT o || 8 msmaeRo-,

S SOXE Fuclr enctrcors
»

" Box 1 (Kuebler Sendix SEXE
P 1765 Disies DS Mot DIAELED

s
s i w—T

SwhOwnri Filse

£ U ke
36 s Task 2

e
.
.
.
.
.
.
.
.
.

e
sropry e

65744651

5.5.15 Objekt 1C00h - Sync manager type

Objekt 1C00N gibt die Zuordnung des Typs zum jeweiligen Sync-Manager. Die Zuordnung vom
Sync-Manager zum Typ ist wie folgt gewahlt:
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Sync-Manager 0: 1 Mailbox receive (Master zum Slave)
Sync-Manager 1: 2 Mailbox send (Slave zum Master)
Sync-Manager 2: 0 Deaktiviert, da der Drehgeber keine Ausgangsprozessdaten hat

Sync-Manager 3: 4 Eingangsprozessdaten (Slave zum Master)

5.5.16 Objekt 1A00h - TxPDO1 mapping

Das Mapping Objekt fir PDO 1 ist im Objektverzeichnis Index 1A00h festgelegt. Es besteht aus
einem Eintrag und kann durch den Anwender verandert werden (variable mapping).

Mit Hilfe dieses Objektes werden die Daten ausgewahlt, die als Prozessdaten zur Laufzeit Gber-
tragen werden sollen. Diese kdnnen beispielhaft im Register ,Prozessdaten” des TwinCAT-Ma-
nagers, entsprechend Abbildung 44, eingetragen werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den letzten Eintrag der Auflistung und wahlen Sie
den Menupunkt <Einfligen>.

Der Dialog zur Auswahl einzelner Objekte wird gedffnet.

Sie kénnen die Objekte in beliebiger Reihenfolge platzieren.

[(General | EthercaT [DC | Procsss Data | Startup | CoE - Oriine | Orine|

Sync Manager PDO List

SM  Ske  Type  Flags Index  Se M
Mbs0ut

Flags sM sU

01400 120 Er

2 0 Outputs
312 Inpus

Ll ———

PDO Assignment (0+1C10} PDO Content (01 A00)

Index Size
0400400 4.0
0603001 4.0
0640001 1.0
21200 20
000100 1.0

Tope: Default frex)

Download Predefined PDO Assig

FDO Assignment [Load PO ifa fram 8¢ ]
PDO Configuration
[Syne Ui Assignment ]
HINWEIS DC Zykluszeit

Fir den DC-Mode ist Anhang ,DC-Zykluszeiten“ zu beachten. Mit je-
dem zuséatzlichen Prozessdaten-Byte erhéht sich die einzustellende
DC-Zykluszeit.

Unabhangig davon, ob der Drehgeber im DC- oder FreeRun-Mode
betrieben wird, kdnnen maximal sieben Objekte fir das Mapping ein-
gefuigt werden.
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Edit Pdo Entry

(=)
Marne: | 0K
Index [hesl 0 0

Sub Index: 0
Data Type: [AHHAY [0.0]10F BIT ']
Bit Lentgh: 1 =

From Dictionary:

01001 - Errar register

02000 - Syztem time at position reading
0x2004 - Raw pozition value

042120 - Sengar termpearature value [*C]
0=6004 - Position value

04603007 - Speed value

0=6400:01 -"ork area state channel 1
ORE400:02 - work, area state channel 2
0xB505 - w amings

65750411

5.5.17 Objekt 1C12h - RxPDO assign

Da der Drehgeber keine Ausgangsprozessdaten hat, gibt es keine Zuordnung zu einem
RxPDO-Objekt.

5.5.18 Objekt 1C13h - TxPDO assignment
Das Assignment der Prozessdaten des Drehgebers findet uber das Objekt Ox1A00 statt.

5.5.19 Objekt 1C33h - SM 3 input parameter
Das Objekt 1C33h hat nur Read-Only-Subindizes.
Die Information ist rein informativ:

» Im DC-Mode kann die Synchronisationsart im Subindex 1 abgelesen werden, z. B. steht eine
2 fur ,DC SYNCO synchronisiert mit AL Event".

« Uber das Subindex 2 kann die Zykluszeit (iberpriift werden.

+ Im Subindex 5 kann (zudem) die minimale Zykluszeit abgelesen werden.

5.5.20 Objekt 2000h - System time at position reading

Dieses Objekt reprasentiert die Systemzeit zum Zeitpunkt, da die Position im Drehgeber gene-
riert wird.
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5.5.21 Objekt 2004h - Raw position value

Mit Hilfe dieses Objektes ist das Auswerten der Rohdaten-Position mdglich. Die Rohdaten sind
nur von der physikalischen Auflésung des Drehgebers abhangig und von den Skalierungsope-
rationen unabhangig.

5.5.22 Objekt 2120h - Sensor temperature value

Der Drehgeber beinhaltet ein ASIC, dessen Bestandteil ein Temperatur-Sensor ist. Mit seiner
Hilfe kann die Innentemperatur des Drehgeber-Sensors angezeigt werden. Im Objekt 0x2120
wird die Temperatur in °C angezeigt.

5.5.23 Objekt 2121h - Temperature lower limit

Der Drehgeber beinhaltet ein ASIC, dessen Bestandteil ein Temperatur-Sensor ist. Mit seiner
Hilfe kann die Innentemperatur des Drehgeber-Sensors angezeigt werden.

Mittels dieses Objektes wird die untere Temperaturgrenze eingestellt, deren Unterschreitung
zum Auslosen eines Alarms fihrt, der Giber das Objekt 1001h (Error-Register) als auch eine ent-
sprechende Emergency-Message signalisiert wird.

Der Wert wird in °C angegeben. Die Werte, die an dieser Stelle eingegeben werden kdénnen, lie-
gen im Bereich -45°C ... +90°C.

HINWEIS Unterbrechung der Buszykluszeit

Das Setzen dieses Wertes findet Uber dieselbe ASIC-Schnittstelle
statt, Uber die auch die Position gelesen wird. Im DC-Mode findet da-
her eine Unterbrechung der Buszykluszeit fir 250 ms statt. Idealer-
weise wird dieser Wert daher im PreOperational-Mode gesetzt.

5.5.24 Objekt 2122h - Temperature upper limit

Der Drehgeber beinhaltet ein ASIC, dessen Bestandteil ein Temperatur-Sensor ist. Mit seiner
Hilfe kann die Innentemperatur des Drehgeber-Sensors angezeigt werden. Mittels dieses Ob-
jektes wird die obere Temperaturgrenze eingestellt, deren Uberschreitung zum Auslésen eines
Alarms fuhrt, der uber das Objekt 1001 (Error-Register) als auch eine entsprechende Emergen-
cy-Message signalisiert wird. Die Werte, die an dieser Stelle eingegeben werden kénnen, liegen
im Bereich -45°C ... +90°C.

HINWEIS Unterbrechung der Buszykluszeit

Das Setzen dieses Wertes findet Giber dieselbe ASIC-Schnittstelle
statt, Uber die auch die Position gelesen wird. Im DC-Mode findet da-
her eine Unterbrechung der Buszykluszeit fir 250 ms statt. Idealer-
weise wird dieser Wert daher im PreOperational-Mode gesetzt.

5.5.25 Objekt 2123h - Temperature offset correction value

Mittels dieses Objektes wird der Temperatursensor derart abgeglichen, dass bei 0°C Uber das
Objekt 2120h der Wert 64 (dezimal) angezeigt wird.
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HINWEIS Unterbrechung der Buszykluszeit

Das Setzen dieses Wertes findet Uber dieselbe ASIC-Schnittstelle
statt, Uiber die auch die Position gelesen wird. Im DC-Mode findet da-
her eine Unterbrechung der Buszykluszeit fiir 250 ms statt. Idealer-
weise wird dieser Wert daher im PreOperational-Mode gesetzt.

5.5.26 Objekt 6000h - Operating parameters

HINWEIS Unterbrechung der Buszykluszeit

Das Setzen dieses Wertes findet Uber dieselbe ASIC-Schnittstelle
statt, Uber die auch die Position gelesen wird. Im DC-Mode findet da-
her eine Unterbrechung der Buszykluszeit fir 250ms statt.

Codefolge
0 = aufsteigend bei Drehung im Uhrzeigersinn (cw)
1 = aufsteigend bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn (ccw)

Commissioning diagnostic control

0 = deaktiviert
1 = aktiviert
Skalierung
0 = deaktiviert

1 = aktiviert (Objekt 6001, 6002 beachten)

Speed Format

Bit=0 Bit=1 Speed unit

0 0 Rounds per minute (default)
0 1 Steps per 10 ms

1 0 Steps per 100 ms

1 1 Steps per second

Non binary ratio
0 = Binary Ratio of TMR to MUR
1 = Non Binary Ratio of TMR to MUR
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Bit Funktion Bit=0 Bit=1

0 Codefolge cw CCwW
Commissioning Diagnostic Control Disabled Enabled
Skalierung einschalten Disabled Enabled

3...12 Reserved

13 Speed Unit S.0. S.0.

14 Speed Unit s.0. s.0.

15 NBR Binary Non-binary

5.5.27 Objekt 0x6001 - Mess-Schritte pro Umdrehung (MUR)

Dieser Parameter stellt die gewlinschte Auflésung pro Umdrehung ein.

Der Drehgeber berechnet sich intern den entsprechenden Skalierungsfaktor. Der errechnete
Skalierungsfaktor MURF (mit dem der physikalische Positionswert multipliziert wird) berechnet
sich nach folgender Formel:

MURF = Messschritte pro Umdrehung (6001h) / phys. Auflésung Singleturn (6501h)

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27.2° 215,28 2% .21 2%...2%

Wertebereich: 1 ... maximaler physikalischer Aufldsung (16384) 2'* bit
Nur gliltig, wenn Skalierung (6000h) eingeschaltet ist.

5.5.28 Objekt 0x6002 - Gesamtanzahl der Mess-Schritte (TMR)

Dieser Parameter stellt die Gesamtanzahl der Messschritte von Singleturn und Multiturn ein. Die
maximale physikalische Aufldsung wird mit einem Faktor beaufschlagt. Der Faktor ist immer
<1

Nach der skalierten Gesamtposition der Messschritte stellt sich der Drehgeber wieder auf null.

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27.2° 215,28 2% .21 231..2%

Wertebereich: 1 ... maximaler physikalischer Auflésung (4294967296) 2*32 bit

Bei der Anderung von TMR /MUR wird ebenfalls das Verhaltnis TMR/MUR gepriift.

Wird versucht ein Wert fir TMR zu setzen, der ein ungliltiges Verhaltnis erzeugt, wird eine Feh-
lermeldung ausgegeben und der neue Wert verworfen. Es steht weiterhin der alte Wert im
Drehgeber. Nur gliltig, wenn Skalierung (6000h Bit2) eingeschaltet ist.

5.5.29 Objekt 0x6003 - Preset-Wert

Der Positionswert des Drehgebers wird auf den eingegebenen Preset-Wert eingestellt. Dadurch
kann z. B. die Nullposition des Drehgebers mit dem Maschinen-Nullpunkt abgeglichen werden.
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Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27.“20 215“.28 223.._216 231.“224

Wertebereich: 0 ... maximaler physikalischer Aufldsung (4294967295) (232)" bit

Bei der Eingabe des Preset-Wertes wird automatisch gepruft, ob der Punkt innerhalb der akti-
vierten Skalierung oder dem Gesamtmessbereich liegt. Ansonsten wird die Eingabe abgewie-
sen.

5.5.30 Objekt 0x6004 - Positionswert unskaliert oder skaliert

Der Geber gibt den aktuellen (eventuell mit Skalierungsfaktor verrechneten) Positionswert aus.

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27...2° 215,28 228,218 231,..2%

Wertebereich: 0 ... maximaler physikalischer Auflésung (4294967296) (32) bit

Bei aktivierter Skalierung ist das Verhaltnis TMR/MUR aktiv, ansonsten wird die 32 bit-Roh-Po-
sition des Drehgebers ausgegeben.
Ausgabe der aktuellen Position = ((GP_U / STA_U) * MUR) % TMR (Modulo Division)

5.5.31 Objekt 0x6030 - Speed Value

Der Drehgeber gibt die aktuelle errechnete Geschwindigkeit (eventuell mit Skalierungsfaktor)
als 32 bit Wert vorzeichenbehaftet aus. Die Geschwindigkeit ist von den Einstellungen des Ob-
jektes 6031h abhangig. Diese Werte beeinflussen die Berechnung und das Ergebnis.

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27.2° 215,28 2% .21 231 2%

Wertebereich: 0 ... £ maximale Geschwindigkeit 15000 U/min (signed value)

Bei Werten > 12000 U/min wird eine Warnmeldung ausgegeben und das Warning-Bit ,Dreh-
zahllberschreitung Bit 0“ im Objekt Warnings 6505h gesetzt. Parameter, die auch einen Ein-
fluss auf dieses Objekt haben, sind in Objekt 6031h erwahnt.

5.5.32 Objekt 6031h - Speed gating time

Gemal Referenz [1] definiert dieses Objekt das Zeitintervall, das fiir die Berechnung der Ge-
schwindigkeit heranzuziehen ist.
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Subindex 0
Definiert den maximal unterstiitzten Subindex, der in diesem Fall immer den Wert drei hat.

Subindex 1 (Time Value T)

Definiert die Basiszeit fiir die Gating Time. Der eigentliche Wert fiir die Gating Time ergibt sich
aus der Kombination der Subindizes 1, 2 und 3.

Subindex 2 (Multiplier Value M)
Mit dem Wert unter diesem Subindex wird der Wert unter Subindex 1 multipliziert.

Subindex 3 (Divider Value D)
Mit dem Wert unter diesem Subindex wird der Wert unter Subindex 1 dividiert.
Die Gating Time G ergibt sich somitzu: G=T*M/D

HINWEIS Maximale Gaiting time

Die maximal zuldssige Gating Time ist 2 Sekunden.

Wenn der SDO-Download-Wert diesen Wert Giberschreitet, dann rea-
giert der Drehgeber mit einer SDO-Download-Abort-Message: ,Value
of parameter too high“. Dies geschieht unabhangig davon, durch wel-
chen der Subindizes die Uberschreitung letztendlich verursacht wur-
de.

5.5.33 Objekt 6400h - Work Area Status Register

Mit Subindex 1 und 2 sind zwei Werte gegeben, Uber die die aktuelle Position des Drehgebers
im Bezug auf vordefinierte Arbeitsbereichswerte ausgewertet werden kann. Dazu siehe auch
Referenz.

Die beiden Arbeitsbereiche werden mit Hilfe der Objekte 0x6401 und 0x6402 eingestellt.

5.5.34 Objekt 6401h - Work Area low limit

Definiert den unteren Grenzwert der beiden Bereiche fir die Darstellung Uber Objekt 6400h.

5.5.35 Objekt 6402h - Working area high limit

Definiert den oberen Grenzwert der beiden Bereiche fur die Darstellung uber Objekt 6400h.

5.5.36 Objekt 6501h - Singleturn resolution

Dieses Objekt gibt die Singleturn-Auflésung eines Drehgebers an. Im Falle des Kibler Drehge-
bers ist dies Ublicherweise der Wert 65536 entsprechend 16 bit.
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5.5.37 Objekt 6502h - Number of distinguishable revolutions

Im Falle eines Multiturn-Drehgebers ist dies die Multiturn-Auflésung.
Der Kibler Drehgeber hat eine 12 bit Multiturneinheit und damit einen Wert von 4096. Im Falle
einer fehlenden Multiturneinheit zeigt dieses Objekt den Wert 1 an.

5.5.38 Objekt 6503h - Alarms
Dieses Objekt macht eine Aussage Uber das Zutreffen folgender Fehler auf dem Drehgeber:
» Positionsfehler (Position error: ,pe®)

* Inbetriebnahme-Diagnostik (Commissioning diagnostic error: ,cde®)

Dateninhalt:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- - - - - - - - - - - - - - cde cde

5.5.39 Objekt 6504h - Supported alarms

Dieses Objekt zeigt an, welche Fehlerfalle nach auen, also im Objekt 0x6503, signalisiert
werden. Dies sind Positionsfehler und Inbetriebnahme-Diagnostik.

5.5.40 Objekt 6505h - Warnings
Dieses Objekt signalisiert folgende Warnungen des Drehgebers:
» Sendestromfehler (Light control reserve reached: ,lcr)

» Geschwindigkeitstiberschreitung (Speed range exceeded: ,sr*).
Dieses bit wird bei 9000 Umdrehungen pro Minute gesetzt.

Dateninhalt:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- - - - - - - - - sr - - - - ler -

5.5.41 Objekt 6506h - Supported warnings

Dieses Objekt zeigt an, welche Warnungen nach aufen, und damit im Objekt 0x6505, signali-
siert werden. Es sind die zwei Warnungen:

» Sendestromfehler aulRerhalb des zulassigen Bereichs.
» Geschwindigkeitstberschreitung aulRerhalb des zulassigen Bereichs.

5.5.42 Objekt 6507h - Profile and software version

In Analogie zum Objekt 0x1A00 wird die Software-Version in den oberen zwei Nibbles darge-
stellt. Ist die Software-Version V4.5, so ist der Wert dieses Objektes 0x04050302, wobei die un-
teren zwei Nibbles 0x0302 die CANopen-Profil-Version und damit 3.2 reprasentieren.
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5.5.43 Objekt 6509h - Offset value

Der Offset-Wert wird zum Einschaltzeitpunkt und spater jedes Mal beim Aktivieren des Preset-
Wertes (Objekt 0x6003) aktualisiert.
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6 Instandhaltung

In rauen Umgebungen empfehlen wir eine regelmafige Inspektion auf festen Sitz und auf mog-
liche Beschadigungen des Gerates. Reparaturen dirfen nur vom Hersteller durchgefiihrt
werden, siehe Kapitel Kontakt [ 55].

Vor den Arbeiten
» Schalten Sie die Energieversorgung ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
» Trennen Sie anschliefend die Energieversorgungsleitungen physisch.

» Entfernen Sie Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien vom Mess-
system.
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7 Anhang

7.1 Verhaltnis TMR zu MUR

Die Single- und Multiturn-Einheiten des Drehgebers arbeiten voneinander unabhangig. Die fiir
die Aufldsung zustandigen bits kdnnen, je nach Sigleturn-Auflésung oder Interpolator, immer
nur bitweise erhoéht oder verkleinert werden. Dies gilt auch fir den Multiturnanteil. Diese Tatsa-
che hat Einfluss auf die wahlbaren Werte von MUR und TMR.

Der Wert TMR muss so gewahlt werden, dass er entweder selbst oder sein Vielfaches dem
Gesamtmessbereich entspricht und ein binares Vielfaches von MUR ist.

Um diesen Umstand zu umgehen, also um ein dezimales Teilungsverhaltnis gewahrleisten zu
kénnen, verfugt das Gerat liber die sogenannte Rundachsfunktion (Endless Shaft Control).
Hiermit kann das Gerat intern die tatséchliche Position berechnen - auch bei Uberlauf des
physikalischen Gesamtmessbereich (TMR).

Der Gesamtmessbereich ist definiert als Produkt aus Singleturn-Auflésung MUR (z. B. 65536
entsprechend 16 bit) und Multiturnauflésung NDR (z. B. 4096 entsprechend 12 bit).

Ist TMR ein binares Vielfaches von MUR, so bewegt sich der Positionswert entsprechend der
ersten unteren Abbildung ohne einen Fehler am Bereichsende, wo ein Uberlauf von maximaler
Position auf Null stattfindet.

HINWEIS Priifung des bindren Teilungsverhéltnisses

Die Prifung des binéren Verhaltnisses von TMR zu MUR kann Gber
das bit "nbr" im Objekt 6000 ein- und ausgeschaltet werden. Per
Default hat dieses bit den Wert Null, womit diese Prifung stattfindet.
Ist der Wert dieses bits Eins, so wird die Uberpriifung beim SDO-
Download abgeschaltet, wodurch dann beliebige Werte fir MUR und
TMR geladen werden kénnen.

Bevor das bit "nbr" deaktiviert wird, sollten die Werte fur MUR (Objekt
6001) und TMR (Objekt 6002) derart eingestellt werden, dass sie das
"Binar"-Kriterium erfiillen. Anderenfalls werden sie automatisch auf
Default-Werte umgestellt.

Wenn TMR kein binares Vielfaches von MUR ist, dann kommt es am Bereichsende zu einem
Fehler, wie in der zweiten Abbildung gezeigt.

Bin
0 2048 4096
- L
0 2048 4096

83423371

Ein binares Vielfaches ist damit definiert als
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TMR=MUR/2k und im Sonderfall TMR=MUR/2k
mitk=0,+1,+2, ...

Ist k positiv, dann ist TMR ein binares Vielfaches von MUR.
Ist k=0, so ist TMR = MUR

Ist k negativ, dann ist MUR ein Vielfaches von TMR.
Bildlich gesprochen: die ,Sagezahne” in den Abbildungen gibt es dann bereits k-Mal innerhalb
einer Umdrehung.

Fir MUR und TMR mussen damit folgende Randbedingungen erfiillt sein:

» Der MUR-Wert wird beim SDO-Download nur dann akzeptiert, wenn er das folgende Kriteri-
um erfullt:

0 < MUR < MUR,..

« MUR muss auRerdem ein Vielfaches von 2 sein, also:
MUR = MUR/2n
mit0 <n

» Der TMR-Wert eines Drehgebers ohne eine Multiturn-Einheit wird beim SDO-Download nur
dann akzeptiert, wenn er das folgende Kriterium erfiillt:

0 <MUR < TMR

* TMR muss ein Vielfaches von 2 sein, also: TMR = MUR/2k und im Sonderfall
TMR = MUR/2k
mitk=0,+1,£2, ...

Bei einem Drehgeber mit einer Multiturn-Einheit muss folgende Bedingung fir den TMR-Wert
erfullt sein, damit er beim SDO-Download akzeptiert wird:

0 < TMR < MUR*NDR,

im Sonderfall 0 < TMR < MUR*NDR

TMR muss ein Vielfaches von 2 sein, also: TMR = MUR*NDR/2k
mitk=0,+1,%+2, ...
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7.2 DC Zykluszeiten

Anzahl Inhalt Ubertragungszeit in ps
libertragener
Bytes
4 Objekt 0x6004 mit skalierter 55 oder 107 je nachdem, ob Binarverhaltnis
Position oder beliebiges Verhaltnis fir MUR und TMR
gilt.
Siehe Beschreibung Bit NBR im Objekt 0x6000.
5 0x6004 und 0x1001 63
10 0x6004 (skalierte Position) 76 oder 128 je nachdem, ob Binarverhaltnis
0x6505 (Warnings) g;:llter beliebiges Verhaltnis fir MUR und TMR
0x2000 (Systemzeit) Siehe Beschreibung Bit NBR im Objekt 0x6000.

7.3 Unterstutzte Netzwerk-Controller
Intel Fast Ethernet Controllers (Vendor ID: 0x8086)

Device ID Description Device ID Description Device ID Description
0x1029 82559 0x103E 82801DB 0x1068 82562

0x1030 82559 0x1050 82801EB/ER 0x1069 Intel PRO/100
0x1031 82801CAM 0x1051 82801EB/ER 0x106A Intel PRO/100
0x1032 82801CAM 0x1052 82801EB/ER 0x106B Intel PRO/100
0x1033 82801CAM 0x1053 82801EB/ER 0x1094 Intel PRO/100
0x1034 82801CAM 0x1054 82801EB/ER 0x1209 8255xER/IT
0x1038 82801CAM 0x1055 82801EB/ER 0x1229 82557/8/9/0/1
0x1039 82801CAM 0x1056 82801EB/ER 0x1249 82559ER
0x103A 82801DB 0x1057 82801EB/ER 0x1259 82801E
0x103B 82801DB 0x1059 82551QM 0x245D 82801E
0x103C 82801DB 0x1064 82801EB/ER 0x27DC Intel PRO/100
0x103D 82801DB 0x1067 Intel PRO/100

Intel Gigabit Ethernet Controllers (Vendor ID: 0x8086)
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Device ID Description  Device ID Description Device ID Description
0x1000 82542 0x1028 82545GM 0x1098 80003ES2LAN
0x1001 82543GC 0x1049 82566MM 0x1099 82546GB
0x1004 82543GC 0x104A 82566DM 0x109A 82573L
0x1008 82544EI 0x104B 82566DC 0x10A4 82571EB
0x1009 82544EI 0x104C 82562V 0x10A7 82575

0x100C 82544EI 0x104D 82566MC 0x10A9 82575

0x100D 82544GC 0x104E 82571EB 0x10B5 82546GB
0x100E 82540EM 0x104F 82571EB 0x10B9 82572El
0x100F 82545EM 0x1060 82571EB 0x10BA 80003ES2LAN
0x1010 82546EB 0x1075 82547EI 0x10BB 80003ES2LAN
0x1011 82545EM 0x1076 82541Gl 0x10BC 82571EB
0x1012 82546EB 0x1077 82547EI 0x10C4 82562GT
0x1013 82541El 0x1078 82541ER 0x10C5 82562G
0x1014 82541ER 0x1079 82546EB 0x10C9 82576

0x1015 82540EM 0x107A 82546EB 0x10D3 82574L
0x1016 82540EP 0x107B 82546EB

0x1017 82540EP 0x107C 82541Gl

0x1018 82541El 0x107D 82572El

0x1019 82547EI 0x107E 82572El

0x101A 82547EI 0x107F 82572El

0x101D 82546EB 0x108A 82546GB

0x101E 82540EP 0x108B 82573E

0x1026 82545GM 0x108C 82573E

0x1027 82545GM 0x1096 80003ES2LAN
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7.4 Umrechnungstabelle Dezimal / Hexadezimal

Dez Hex Dez Hex Dez Hex Dez Hex Dez Hex
0 0 51 33 102 66 153 99 204 cc
1 1 52 34 103 67 154 9A 205 cD
2 2 53 35 104 68 155 9B 206 CE
3 3 54 36 105 69 156 9C 207 CF
4 4 55 37 106 6A 157 9D 208 DO
5 5 56 38 107 6B 158 9E 209 D1
6 6 57 39 108 6C 159 9F 210 D2
7 7 58 3A 109 6D 160 A0 211 D3
8 8 59 3B 110 6E 161 At 212 D4
9 9 60 3C 111 6F 162 A2 213 D5
10 0A 61 3D 112 70 163 A3 214 D6
11 0B 62 3E 113 71 164 A4 215 D7
12 oc 63 3F 114 72 165 A5 216 D8
13 oD 64 40 115 73 166 Ab 217 D9
14 OE 65 41 116 74 167 A7 218 DA
15 OF 66 42 117 75 168 A8 219 DB
16 10 67 43 118 76 169 A9 220 DC
17 11 68 44 119 77 170 AA 221 DD
18 12 69 45 120 78 171 AB 222 DE
19 13 70 46 121 79 172 AC 223 DF
20 14 71 47 122 7A 173 AD 224 EO
21 15 72 48 123 7B 174 AE 225 E1
22 16 73 49 124 7C 175 AF 226 E2
23 17 74 4A 125 7D 176 BO 227 E3
24 18 75 4B 126 7E 177 B1 228 E4
25 19 76 4C 127 7F 178 B2 229 E5
26 1A 77 4D 128 80 179 B3 230 E6
27 1B 78 4E 129 81 180 B4 231 E7
28 1C 79 4F 130 82 181 B5 232 ES8
29 1D 80 50 131 83 182 B6 233 E9
30 1E 81 51 132 84 183 B7 234 EA
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Dez Hex Dez Hex Dez Hex Dez Hex Dez Hex
31 1F 82 52 133 85 184 B8 235 EB
32 20 83 53 134 86 185 B9 236 EC
33 21 84 54 135 87 186 BA 237 ED
34 22 85 55 136 88 187 BB 238 EE
35 23 86 56 137 89 188 BC 239 EF
36 24 87 57 138 8A 189 BD 240 Fo
37 25 88 58 139 8B 190 BE 241 F1
38 26 89 59 140 8C 191 BF 242 F2
39 27 90 5A 141 8D 192 Cco 243 F3
40 28 91 5B 142 8E 193 Cc1 244 F4
41 29 92 5C 143 8F 194 Cc2 245 F5
42 2A 93 5D 144 90 195 Cc3 246 Fé6
43 2B 94 5E 145 91 196 Cc4 247 F7
44 2C 95 5F 146 92 197 C5 248 F8
45 2D 96 60 147 93 198 cé6 249 F9
46 2E 97 61 148 94 199 Cc7 250 FA
47 2F 98 62 149 95 200 Cc8 251 FB
48 30 99 63 150 96 201 Cc9 252 FC
49 31 100 64 151 97 202 CA 253 FD
50 32 101 65 152 98 203 CB 254 FE
255 FF
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8 Kontakt

Sie wollen mit uns in Kontakt treten:

Technische Beratung

Fir eine technische Beratung, Analyse oder Unterstlitzung bei der Installation ist Kibler
mit seinem weltweit agierenden Applikationsteam direkt vor Ort.

Support International (englischsprachig)
+49 7720 3903 952

support@kuebler.com

Kubler Deutschland +49 7720 3903 849
Kibler Frankreich +33 3 89 53 45 45
Kubler ltalien +39 0 26 42 33 45

Kubler Polen +48 6 18 49 99 02

Kubler Tarkei +90 216 999 9791

Kubler China +86 10 8471 0818

Kubler Indien +971 8600 147 280

Klbler USA +1 855 583 2537

Reparatur-Service / RMA-Formular

Fir Rucksendungen verpacken Sie das Produkt bitte ausreichend und legen das ausgefiillte
,<Formblatt fir Riicksendungen* bei.

www.kuebler.com/rma

Schicken Sie Ihre Ricksendung an nachfolgende Anschrift.

Kiibler Group

Fritz Kiibler GmbH
SchubertstralBe 47

D-78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel. +49 7720 3903 0
Fax +49 7720 21564
info@kuebler.com

www.kuebler.com
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Glossar

ccw

counter clock wise (engl.), gegen den
Uhrzeigersinn, Zahlrichtung

cw

clock wise (engl.) im Uhrzeigersinn,
Zahlrichtung

ERR
Error

ETG Broschiire
ETG Broschiire 02.2018

HEX
Hexadezimal

LSB
Least Significant Bit

MSB
Most Significant Bit

MUR
Measuring Units per Revolution

rpm
Rounds per Minute

TwinCAT

TwinCAT (The Windows Control and
Automation Technology) - Windows
Automatisierungssuite zur Echtzeit-
steuerung von EtherCAT Geraten
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Fax +49 7720 21564
info@kuebler.com
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